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תאריך: 09/01/2024 לכבוד: ****

חוות דעת הנדסית - בדק בית
כתובת: ****

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות
שקר בבית משפט. דין חוות דעת זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

שם המזמין: ****

תאריך ביקור בנכס: 09/01/2024

שם הבודק: שאול יונה

אלה פרטי השכלתי

בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית (Sc.B), אוניברסיטת אריאל בשומרון, מסלול קונסטרוקציה. ובעל תעודת רישום מס'
200838324.

אלה פרטי נסיוני

מהנדס ביצוע בחברות קבלניות. ניהול פרויקטים במבני מגורים. הכנת תמחור מפרטים ולעבודות בנייה.סקירת מבני
מגורים,כתיבת חוו"ד מומחה ותמחור ליקויי בנייה.

חוות הדעת מסתמכת על:

התקנים הישראליים.

תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970.

תקנות הג"א, התגוננות אזרחית.

הל"ת, הוראות למתקני תברואה.

המפרט הכללי הבין משרדי.
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חוק החשמל.

תכניות הדירה.

 

הערות כלליות לדוח

 

המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י
קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד -30%. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן

עריכת הביקורת.

במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין  אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים
שלמים.

הבדיקה בוצעה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ואיתור אי התאמות למפרטים ולתוכנית.

הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה, תוך הסתייעות בתוכניות שהוצגו בפניי ומפרטי הדירה, ושימוש באמצעי מדידה וציוד טכנולוגי
שמצוי בידי.

אין בדו״ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת מלוא האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במבנה,
לרבות בגין ליקויים אשר אינם מופיעים בדו״ח ההנדסי ובין היתר

מטרת הבדיקה לאתר ליקויים בפועל, ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.

מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.

חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו׳.

ידע כללי עבור הדייר:

קבלן המוכר דירה נושא באחריות לתיקון ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר מסירתה לקונה.

אחריות הקבלן מתחלקת לשתי תקופות :

 

תקופת הבדק – בתקופה זו חובה על המוכר לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה. תקופת
הבדק מתחילה עם מסירת החזקה בדירה, והיא נמשכת בין שנה ל-7 שנים. על פי מהות הליקוי ( לכל ליקוי תקופת בדק שונה ).

תקופת האחריות – בתקופה זו חובת ההוכחה רובצת על רוכש הדירה – עליו להוכיח שהליקוי נובע מתכנון, מהעבודה או
מחומרים המנוגדים את דרישות התקן. תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים.
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לאחר תקופת הבדק והאחריות חלה אחריות הקבלן רק במקרים הבאים :

אי יציבות בבניין או בבטיחותו, שמקורה בשלד הבניין או ביסודות

התגלתה תקלה שלא הייתה אפשרות סבירה לגלות אותה בשנים הראשונות למגורים, אם רוכש הדירה הודיע על אי התאמה
למוכר כבר בשנים הראשונות לאחר קבלת הדירה, והליקוי לא תוקן.

 

זמני תקופת הבדק לפי חוק מכר :

ליקוי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים

ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים

כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים – שלוש שנים

כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים

כשל (נזילות) במערכת אינסטלציה, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים.

כשל באיטום המבנה, לרבות חללים תת קרקעיים, בקירות בתקרות וגגות – ארבע שנים.

סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים.

התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפוי חוץ – שבע שנים.

כל אי התאמה אחרת שאינה אי התאמה יסודית – שנה אחת.

 

 

ריכוז מסמכים הנדרש לספק לדייר ביום מסירת הדירה וקבלת מפתח:

ביום מסירת המפתח על המוכר לספק לדייר את מספרי הטלפון ושמות הספקים של : יצרן ו/או ספק כליים סניטרים, יצרן ו/או
ספק אביזרי אינסטלציה, יצרן ו/או ספק של הריצוף, בנוסף יספק גם :

חוברת הוראות שימוש ותחזוקה לחומרים השונים המותקנים בדירה .

שנה מיום קבלת מפתח יש לוודא קבלת טופס 5 (תעודת גמר)

יש לבצע שהשתתפות חשמלאי מוסמך של הבניין הנדון בדיקת תקינות חיבורי הקיר החשמליים החשמלאי יבדוק בנוכחות
המזמין, ובאמצעות מכשור מתאים את כל חיבורי הדירה לחשמל ויוודא תפקוד זרם.

אחריות לדלת כניסה

אחריות למתקן החימום מים חמים

אחריות לדלתות פנים, במידה והייצור בוצע על ידי יצרן מוביל.
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אחריות לאלומיניום בדירה לרבות חלון הממ"ד

אישור תקינות זכוכית ב"אזור סכנה" לרבות זיגוג הנמצאים באלמנטי אלומיניום נמצאים בתחום הגובה שבין הרצפה לעד 105
ס"מ (כמו ויטרינה) ע"פ ת"י 1099 חלק 1.1

אחריות למתקן מערכת הסינון בממ"ד

הוראות ואחריות עבור האינטרקום בדירה.

אריחים רזרביים של ריצוף וחיפוי קירות. מקובל לקבל כמות 2%-5% משטחי החיפוי.
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תיאור הנכס:

 

סוג הנכס: דירת מגורים, 5 חדרים בקומה4 

הנכס כולל : חדר דיור (סלון), מטבח, מרפסת שמש, מסדרון, יחידת הורים, חדר רחצה הורים,חדר רחצה כללי,חדר שירות,
2חדרי שינה , ממ"ד, מסתור כביסה, חניה

הנכס מאוכלס: לא

חיבור לחשמל : יש

חיבור למים : יש

בדיקה במעמד : פרוטוקול מסירה 
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רשימת ממצאים (46)

סה״כ ממצאים קטגוריה

10 ריצוף 1

5 חיפוי קרמיקה 2

9 אלומיניום 3

3 דלתות פנים 4

4 אינסטלציה - כללי 5

3 מסתור כביסה 6

3 עבודות טיח וצבע 7

3 חיפוי אבן טבעית 8

2 מעקות ומסעדים 9

1 זיגוג 10

2 אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות 11

1 מסגרות-ממ"ד 12



רום בדק בית-בדיקת איכות מבנים וכתיבת חוות דעת מומחה|
info@rombedek.co.il | 053-4844303

1. ריצוף 

בעת הבדיקה בדירה הובחן כתוצאה מדריכה או נקישה קלה על האריחים על חללים שבין אריחי הריצוף
למצע-ישנו חשש לאריחים חלולים וכושר הדבקה לקוי.

הדבר אינו תקני וגורם לשקיעות ,סדיקה ברובה וחדירת מים למצע וחוסר נוחות להתהלך בדירה.
1.1 ממצא

כלל הבית, כולל מרפסת מיקום

תמחור הליקוי יבוצע בהתאם להצגת דו"ח מעבדה הערה

נדרש לבצע בדיקת שליפה ע"י מעבדה מוסמכת לבדיקת כושר הדבקה. המלצה

זאת בהתאם לת"י 1555/3 גליון תיקון 2 סעיף 5.1.3- בדיקת חוזק המתיחה במשיכה צירית. תקן
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חוסר מישוריות מקומית במפלס הריצוף.
נמדד מרווח הגדול מ4 מ"מ בין הפלס לתריז 1.2 ממצא

חדר שינה הורים מיקום

יש לפרק את הריצוף ולבצע בצורה מקצועית המלצה

₪4,000 (מחיר ליחידה: ₪4,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

  

 

ת"י 1555 חלק 3 גיליון תיקון 1(2022)

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e7f24139e.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e7f24139e.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e7ecd10d8.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e7ecd10d8.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6640ce15db131.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6640ce15db131.jpeg
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חוסר מישוריות מקומית במפלס הריצוף.
נמדד מרווח הגדול מ4 מ"מ בין הפלס לתריז 1.3 ממצא

חדר רחצה כללי+ חדר שירות מיקום

יש לתקן בצורה מקצועית המלצה

₪4,000 (מחיר ליחידה: ₪4,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

  

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e6799dada.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e6799dada.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e6771ff87.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e6771ff87.jpeg
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https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e7449d28e.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e7449d28e.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e7428863b.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e7428863b.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6640ce15db131.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6640ce15db131.jpeg
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-לא בוצע קיטום(גרונג) שיפולים במפגשי קירות
-פנלים מונחים ע"ג הריצוף ללא שומרי מרחק

(Aתמונה ) חיתוך לא מדויק של אריח פינתי-
1.4 ממצא

חדר שירות מיקום

תמחור כלול בסעיף 1.3 הערה

יש לפרק את הפנלים ולבצע עם שומרי מרחק 3 מ"מ מהריצוף, ולבצע חיתוך בזוית 45 מעלות בצורה
מקצועית. המלצה

 

A

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767cc188e5a2.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767cc188e5a2.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767cc1554c81.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767cc1554c81.jpeg
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https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767cc1a9984a.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767cc1a9984a.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/676af2083298d.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/676af2083298d.jpeg
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חוסר מישוריות מקומית במפלס הריצוף.
-נמדד מרווח הגדול מ4 מ"מ בין הפלס לתריז

-נמדד שיפוע של 0.7%
1.5 ממצא

ממ"ד מיקום

יש לתקן בצורה מקצועית המלצה

₪4,000 (מחיר ליחידה: ₪4,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

  

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e8776d0ef.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e8776d0ef.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e872de62b.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e872de62b.jpeg
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ת"י 1555 חלק 3 גיליון תיקון 1(2022)

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e87d65a86.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e87d65a86.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e87aacf5f.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767e87aacf5f.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6640ce15db131.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6640ce15db131.jpeg
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שיפוע ריצוף מקלחון נמדד מעל 5%-אחוז לא תיקני ,גורם לחוסר נוחות בשימוש וסכנת החלקה. 1.6 ממצא

חדר רחצה הורים מיקום

יש לבצע שיפוע בריצוף מקלחון לפי תקן (1%-4% ) המלצה

[תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.2 ותקן 1205 חלק 3 סעיף 3.2.5.1
[תקן 1555 חלק 3 סעיף 4.6] תקן

₪2,000 (מחיר ליחידה: ₪2,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

 

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767db21e48ea.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767db21e48ea.jpeg
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פגיעות ופגמים באריחים. 1.7 ממצא

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם המלצה

[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.2] תקן

₪2,800 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 8 יח׳) מחיר

  

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767d75b0d695.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767d75b0d695.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767f0224c7fd.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767f0224c7fd.jpeg
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כניסה לחדר רחצה הורים

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767d7632f433.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767d7632f433.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767d75e6fdea.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767d75e6fdea.jpeg
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חדר סמוך לחדר רחצה
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חדר סמוך לחדר רחצה  
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לא בוצע מילוי רובה באופן תיקני במקומות פזורים בדירה. 1.8 ממצא

יש להשלים חומר מילוי במישקים על פי דרישות התקן המלצה

[תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.1] תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

 

חדר סמוך לסלון(תמונה לדוגמה)
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חיתוך/גימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים סמוך למזוזות הדלת 1.9 ממצא

יש לתקן בצורה מקצועית המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה, סעיף 10025 "...על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו
מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית..." תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

חדר סמוך לסלון 

 

דלת כניסה ראשית
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חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים צמוד לקיר 1.10 ממצא

מטבח מיקום

פירוק וחיתוך בצורה מקצועית.
תמחור כולל פירוק ארון מטבח המלצה

[מפרט הכללי סעיף 10024]
"בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו"ב ייחתכו האריחים כדרוש על פי תכנית פריסה ריצוף של

המתכנן"
תקן

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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2. חיפוי קרמיקה 

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים בחיפוי קירות 2.1 ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

יש לפרק את האריחים הפגומים ולהחליפם באריחים תיקנים שלמים המלצה

[תקן 1555 חלק 2 סעיף 5.3] תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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חיתוך סביב אביזרים נעשה בצורה לא תיקנית 2.2 ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

נדרש לפרק את הלבשת הדלת ולבצע מחדש אריח שלם בעזרת מכשור מתאים המלצה

[מפרט הכללי סעיף 100641]
"פתחים מסביב לצינורות ואבזרים יבצעו ע"י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר מתאים" תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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-לא בוצע קיטום(גרונג) שיפולים במפגשי קירות
-חסר איטום בין חיפוי המעקה לרצפה/קופינג 2.3 ממצא

מרפסת שמש מיקום

יש לפרק ולבצע חיתוך בזוית 45 מעלות בצורה מקצועית. המלצה

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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חיתוך סביב אביזרי אינסטלציה נעשה בצורה לא תיקנית 2.4 ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

נדרש לפרק ולבצע מחדש בעזרת מכשור מתאים ליצירת חור בגודל מתאים המלצה

[תקן 1555 חלק 2 סעיף 5.3] תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

 

הרכבת רוזטות רחבות
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נדרשים תיקוני סיקה/רובה בחיפוי.
להלן תמונות לדוגמה 2.5 ממצא

חדר רחצה כללי,חדר רחצה הורים מיקום

יש להשלים חומר מילוי במישקים בצורה מקצועית המלצה

חדר רחצה הורים 

 

חדר רחצה הורים
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חדר רחצה הורים 

 

ת"י 1555 חלק 2
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3. אלומיניום 

נמדדה סטייה ש ל6מ"מ ל1 מ"א בהתקנת החלון החורגת מדרישות התקן. 3.1 ממצא

חדר סמוך לסלון מיקום

יש לפרק את מסגרת החלון ולבצע ללא סטיות. (אומדן עלות כולל פירוק החלון בנוסף לכל העבודות
הנלוות) המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068/1 סעיף 4.2 :"הסטיות(הגדרה 1.3.7) במוצר המותקן יימדדו ביחס לנקודה אחת
שלו(נקודת הייחוס). בודקים על ידי הנחת פלס על כל אחת מצלעות המוצר המותקן(סף, מזוזות,

משקוף)
הסטיות מנקודת הייחוס לא יהיו גדולות מהמפורט להלן:

סטייה מהאופקיות-3 מ"מ לכל מטר רוחב מוצר, אך לא יותר מ10 מ"מ
סטייה מהאנכיות- 3 מ"מ לכל מטר רוחב מוצר, אך לא יותר מ10 מ"מ, הסטייה מהאנכיות תיבדק הן

במישור המוצר והן במישור הניצב לו.
הסטייה במיקום האגף(האגפים) בתוך המלבן המותקן לא תהיה גדולה מהסטייה המצוינת בסרטוטי יצרן

המוצר."

תקן

₪4,000 (מחיר ליחידה: ₪4,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

 

מדידה צד שמאלי
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מדידה צד ימני 
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נמדדה סטייה של 5 מ"מ ל1 מ"א בהתקנת החלון החורגת מדרישות התקן. 3.2 ממצא

חדר סמוך לחדר רחצה מיקום

יש לפרק את מסגרת החלון ולבצע ללא סטיות. (אומדן עלות כולל פירוק החלון בנוסף לכל העבודות
הנלוות) המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068/1 סעיף 4.2 :"הסטיות(הגדרה 1.3.7) במוצר המותקן יימדדו ביחס לנקודה אחת
שלו(נקודת הייחוס). בודקים על ידי הנחת פלס על כל אחת מצלעות המוצר המותקן(סף, מזוזות,

משקוף)
הסטיות מנקודת הייחוס לא יהיו גדולות מהמפורט להלן:

סטייה מהאופקיות-3 מ"מ לכל מטר רוחב מוצר, אך לא יותר מ10 מ"מ
סטייה מהאנכיות- 3 מ"מ לכל מטר רוחב מוצר, אך לא יותר מ10 מ"מ, הסטייה מהאנכיות תיבדק הן

במישור המוצר והן במישור הניצב לו.
הסטייה במיקום האגף(האגפים) בתוך המלבן המותקן לא תהיה גדולה מהסטייה המצוינת בסרטוטי יצרן

המוצר."

תקן

₪4,000 (מחיר ליחידה: ₪4,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

 

מדידה צד ימני
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מדידה צד שמאלי 
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נמדדה סטייה של 6 מ"מ ל1 מ"א בהתקנת החלון החורגת מדרישות התקן. 3.3 ממצא

חדר שינה הורים מיקום

יש לפרק את מסגרת החלון ולבצע ללא סטיות. (אומדן עלות כולל פירוק החלון בנוסף לכל העבודות
הנלוות) המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068/1 סעיף 4.2 :"הסטיות(הגדרה 1.3.7) במוצר המותקן יימדדו ביחס לנקודה אחת
שלו(נקודת הייחוס). בודקים על ידי הנחת פלס על כל אחת מצלעות המוצר המותקן(סף, מזוזות,

משקוף)
הסטיות מנקודת הייחוס לא יהיו גדולות מהמפורט להלן:

סטייה מהאופקיות-3 מ"מ לכל מטר רוחב מוצר, אך לא יותר מ10 מ"מ
סטייה מהאנכיות- 3 מ"מ לכל מטר רוחב מוצר, אך לא יותר מ10 מ"מ, הסטייה מהאנכיות תיבדק הן

במישור המוצר והן במישור הניצב לו.
הסטייה במיקום האגף(האגפים) בתוך המלבן המותקן לא תהיה גדולה מהסטייה המצוינת בסרטוטי יצרן

המוצר."

תקן

₪4,000 (מחיר ליחידה: ₪4,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

מדידה צד שמאלי 

 

מדידה צד ימני
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לא בוצע איטום גמיש סביב לפרופילי האלומיניום. 3.4 ממצא

כלל הבית מיקום

לבצע חומר איטום גמיש (תקן 4068.1 טבלה 2) בכל המישקים מסביב למשקוף החלון לפי תקן המלצה

[תקן 4068 חלק 1 סעיף 5.1] תקן

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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תזוזה קשה של כנפי הויטרינה 3.5 ממצא

יש להחליף גלגלי מסילה המלצה

זאת בניגוד לת"י 1068/1 סעיף 302.2.7.4 :" בודקים אגף בלא עצר כשהוא סגור אבל לא נעול.
כוח ההפעלה הנדרש להוצאת החלון מהמזוזה לא יהיה גדול מ120 נ'.

בודקים אגף בלא עצר,כשהוא נמצא במצב של פתיחה חלקית. בעת ביצוע הבדיקה יהיו כל האבזרים
המשמשים לייצוב החלון משוחררים. מפעילים כוח על זקף האחיזה כדי להביא את האגף לידי תחילת

תנועה איטית. מודדים את הכוח.
כוח ההפעלה לא יהיה גדול מ70 נ'.

לפי הסכם בין המזמין לבין היצרן, מותר שכוח ההפעלה עבור חלונות שגובהם גדול מ1.60 מ', לא יהיה
גדול מ 80 נ'. "

תקן

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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ויטרינה:
-שלבי תריס גלילה לא מותאמים ומחדירים אור

-פתחים מיותרים למעצור תריס.
3.6 ממצא

יש להתאים לסגירה תקינה
יש להחליף שלב תריס המלצה

זאת בהתאם לת"י 1509/2 סעיף 3.1.3-מנגנון הגלילה תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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לא הורכבו בולמים בכנפיי הויטרינה
בולמי כנפיים מותקנים בדופן הכנף בחלקו החיצוני ומטרתם מניעת התחככות הכנפיים אחת בשניה

ובנוסף מניעת פגיעה באצבעות בעת פתיחת הכנף.
3.7 ממצא

יש להשלים המלצה

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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שלבי תריס גלילה לא מותאמים ומחדירים אור. 3.8 ממצא

חדר שינה הורים מיקום

יש להתאים רצועת תריס המלצה

זאת בהתאם לת"י 1509/2 סעיף 3.1.3-מנגנון הגלילה תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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-חסרים שסתומים חד כיווניים בחורי ניקוז,מהווה ליקוי תפקודי
-מכסי בורג אינם מחוברים כראוי(מנותקים)/חסרים/שבורים

להלן תמונות מדגמיות
3.9 ממצא

יש להשלים למניעת חדירת מים,רוחות ומזיקים.
יש לחבר מכסי בורג בצורה תקינה/ להשלים / להחליף המלצה

₪50 (מחיר ליחידה: ₪50, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

ויטרינה 

 

חדר שירות
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4. דלתות פנים 

-אותרו פגמים בדלת , בדיקה בוצעה במרחק 2 מטר מהדלת.
-גימור לא מקצועי בין הלבשות לקיר 4.1 ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

יש לתקן בצורה מקצועית.
במידה ולא ניתן לתיקון יש להחליף

יש למלא מסטיק אקרילי בצורה מקצועית
המלצה

ת"י 23 חלק 1 סעיף 2.12.1 :"בודקים כמתואר לגבי נושא זה בסעיף "מראה פני השטח" בתקן הישראלי
ת"י 507 חלק 1 , לפי העניין.

בודקים אם מצויים בפני הציפוי פגמים אלה: טביעות אצבעות, כתמים זרים, מריחות צבע, חוסר אחידות
בגוון שאינו נובע מטיב העץ ומגונו, חלקים זרים, סריטות וקילוף

ת"י 23 חלק 3 סעיף 3.4

תקן

₪1,000 (מחיר ליחידה: ₪1,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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מזוזות/צירי דלתות דלתות מורכבים בסטייה כתוצאה מכך ישנה תנועה אקראית של אגפי הדלתות,
מהווה מפגע תפקודי. 4.2 ממצא

חדר סמוך לחדר רחצה מיקום

יש לכוון צירים/ לפרק את המסגרות ולהרכיב ללא סטיות. המלצה

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 יח׳) מחיר
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מנגנון מנעול תפוס-פנוי לא תקין: דלת לא נסגרת בטריקה 4.3 ממצא

חדר סמוך לסלון מיקום

יש לתקן מנגנון מנעול תפוס פנוי על פי דרישות התקן המלצה

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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5. אינסטלציה - כללי 

בחיבור בין האמבטיה לפתח הבקרה בוצע צינור ג'קוזי אשר אינו תקני לפי תי 1205 חלק 2 טבלה .1 5.1 ממצא

החלפה כולל פירוק ריצוף וחיפוי אמבטיה כולל תיקוני איטום. המלצה

ת"י 1205 חלק 2 טבלה . תקן

₪2,000 (מחיר ליחידה: ₪2,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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צנרת סולרית:
-ברז עם כתמי שיתוך(קורוזיה). מעיד על כך שחלקי הברז אינם מגלוונים ו/או לא מותאים לסביבה בה

הותקנו.
-בידוד צנרת קרוע/פגום

-חסר צינור לשסתום פורק לחץ

5.2 ממצא

מסתור כביסה מיקום

יש להחליף אביזרים חלודים באביזרים עמידים בפני שיתוך.
יש להחליף ביוד הצנרת

יש להשלים צינור עד פתח הניקוז
המלצה

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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דוד שמש: צנרת דוד חלודה: לא בוצע הפרדה בין רכיבי נחושת לברזל 5.3 ממצא

הפרדה דיאליקטית ע"י טבעת פלסטיק בין רכיבי נחושת לברזל המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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חסר איטום בין האסלה לחיפוי 5.4 ממצא

חדר רחצה כללי מיקום

יש להשלים איטום בחומר אילסטי דוחה עובש המלצה

₪50 (מחיר ליחידה: ₪50, כמות: 1 יח׳) מחיר
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6. מסתור כביסה 

משטח הבטון במסתור הכביסה לא תחום בקצותיו החיצוניים בסף בטון מוגבה 6.1 ממצא

נדרש להשלים סף מוגבה בגובה 15 ס"מ מפני משטח הדריכה עפ"י דרישת התקן המלצה

ת"י 5100 מסתורים בבנייני מגורים: גיליון תיקון מס' 1(אוגוסט2023) סעיף 1.3.2, 3.2.2.1 תקן

₪2,000 (מחיר ליחידה: ₪2,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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-שיעור שיפועי רצפת מסתור הכביסה אינו תקני, גורם לניקוז לקוי ,הצטברות שלוליות ונזקי רטיבות.
- איטום לא תקני סביב פתח ניקוז 6.2 ממצא

מסתמך לתקן 1752 חלק 1 המתייחס למערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון הערה

ביצוע יציקת בטון קל בשיפועים מינימלים של 1.5% כולל חידוש האיטום. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1752/1,סעיף 3.1.1.2: "שיעורי השיפועים במערכת הקונסטרוקציה ובמערכת האיטום
יתוכננו בהתאם לטבלה 1 שלהלן:

שיעור שיפוע מינימלי% 
גג בעל מערכת איטום חשופה גג בעל מערכת איטום לא חשופה

בטון קל 2% 1.5%
בטון רגיל/מדה צמנטית 1.5% 1.0%

תקן

₪1,700 (מחיר ליחידה: ₪1,700, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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הצטברות מים ברצפת המסתור
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מסתור הכביסה מופרד מהדירה, המרווח בין המסתור לקצה משטח הדריכה גדול מ10 ס"מ. 6.3 ממצא

נדרש להשלים מעקה בטיחות המתאים לת"י 1142 המלצה

ת"י 5100 מסתורים בבנייני מגורים: גיליון תיקון מס' 1(אוגוסט2023) סעיף 3.2.2.2.2 תקן

₪3,000 (מחיר ליחידה: ₪3,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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7. עבודות טיח וצבע 

מראה טיח/צבע לא אחיד 7.1 ממצא

נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים המלצה

₪1,000 (מחיר ליחידה: ₪1,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

מרפסת שמש 

 

מסתור כביסה : טיח מתקלף לאורך אף מים

https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767d39d2548d.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767d39d2548d.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767ce17ac3b9.jpeg
https://media.reporto.co.il/images/uploads/6767ce17ac3b9.jpeg


רום בדק בית-בדיקת איכות מבנים וכתיבת חוות דעת מומחה|
info@rombedek.co.il | 053-4844303

 

 

 

חדר רחצה הורים
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נמדדה סטיה בגליות הקירות החורגת מדרישות התקן.
נמדד מרווח של 6 מ''מ בין הסרגל לקיר 7.2 ממצא

ממ"ד מיקום

יש לבצע יישור הטיח בצורה מקצועית המלצה

זאת בהתאם לת"י 1920/2 סעיף 5.2.3.3-טיח פנים וטבלה 2-בדיקות של המוצר המוגמר תקן

₪3,000 (מחיר ליחידה: ₪3,000, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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בוצע מגרעת המיועד לדלת הדף.
בבדיקה נמצא שאין צורך בה, ניתן לפתוח את הדלת ללא חיכוך בקיר. 7.3 ממצא

נדרש לבצע השלמה של שפכטל ,שיוף וצביעה המלצה

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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8. חיפוי אבן טבעית 

בלוחות האבן אותרו פגמים כגון שברים,סדקים וחורים 8.1 ממצא

יש לבצע תיקון מקומי בעזרת חומר על בסיס אפוקסי ובגוון התואם לאבן תוך ביצוע ליטוש בגמר התיקון. המלצה

ת"י 2378 חלק1:
סעיף 3.2.1:" האבן תהיה שלמה,בת קיימה וללא סדקים (הגדרה 1.3.3) או פגמים אחרים העלולים

להשפיע על הקיים שלה, על חוזקה ועל המראה שלה.
ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים, בתנאי שאושרו מבחינה הנדסית ומבחינה אדריכלית"

הגדרה 1.3.3:" סדק-מישור הפרדה מלאכותי או טבעי באבן, שרוחבו גדול מ-0.2 מ''מ, או שאורכו גדול
מרבע ממידת הצלע הקצרה של האבן, והמגיע לשפת האבן"

תקן

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

מרפסת שמש 

 

אדן חלון חדר שירות
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מרפסת שמש  
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איטום סדוק בין מסגרת חלון ממ"ד לחיפוי האבן 8.2 ממצא

יש לחרוץ מילוי קיים, לקנות את המישקים עד תחתית האבן ולבצע מחדש ולמלא ע"י חומר איטום
פוליאוריתני המלצה

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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כפתורים לכיסוי הקידוח מכני לא נמצאו. 8.3 ממצא

מרפסת שמש מיקום

יש לספק כפתורוים בגוון אחיד של האבן למראה אחיד ואסטתי המלצה

[תקן 2378 חלק 4 סעיף 4.5.5] תקן

₪1,500 (מחיר ליחידה: ₪1,500, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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9. מעקות ומסעדים 

אותרו פגמים בזכוכית 9.1 ממצא

מרפסת שמש מיקום

יש להחליף המלצה

זאת בהתאם לת"י 938 חלק 2.4 על כל סעיפיו. תקן

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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במאחז היד ישנן פגיעות חיצוניות(שריטות וקילופים) הבולטות לעין ומהווה פגם אסתטי. 9.2 ממצא

יש לבצע שיוף ותיקוני צבע בגוון תואם המלצה

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) מחיר

מול ויטרינה 

 

סמוך לחלון מטבח
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10. זיגוג 

אותרו שריטות בזכוכית(פגם לינארי) 10.1 ממצא

בוצעה בדיקה במרחק 2 מ' מהלוח כאשר פני הבודק כלפי מרכז הלוח ובזוית 90 מעלות ממנו. הערה

יש להחליף המלצה

זאת בהתאם לת"י 938 חלק 2.4 על כל סעיפיו. תקן

₪6,000 (מחיר ליחידה: ₪3,000, כמות: 2 יח׳) מחיר
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11. אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות 

מתג הפוך (הדלקה וכיבוי) 
לדוגמה מתג תנור/ דוד

בעת הבדיקה לא הותקנו גופי תאורה, נדרש לבדוק את המתגים בכל הדירה ולהפוך מתגים הפוכים
למצב הרגיל

11.1 ממצא

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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נמצא שקע חשמל לא מוגן מחדירת מים.
נהוג לקבוע שקע חשמל כאשר מיקומו ממקור המים אינו עולה על 60 ס''מ או באזור החשוף לאוויר החוץ 11.2 ממצא

מטבח מיקום

יש לבצע שקע מוגן מפני חדירת מים המלצה

[תקנות החשמל ( מעגלים סופיים עד 1000 וולט ) - תקנה 4(א):" ציוד חשמלי של מעגל סופי יתאים
לתנאים הקיימים במקום ההתקנה, כגון: רטיבות, סכנה של פגיעות מכניות ,השפעה כימית, אש,

התפוצצויות, הצטברות אבק או לכלוך הפוגמים באוורור התקין."
תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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12. מסגרות-ממ"ד 

מלבן דלת הממ"ד לא צבוע באופן אחיד ותיקני 12.1 ממצא

יש לבצע צביעה חוזרת של משקוף דלת הממ"ד באמצעות צבע יסוד המתאים לצביעה של פריט שעבר
תהליך של ציפוי המלצה

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) מחיר
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הערכה כספית

סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

ריצוף 1

0 קומפ׳ בעת הבדיקה בדירה הובחן כתוצאה מדריכה או נקישה קלה על
האריחים על חללים שבין אריחי הריצוף למצע-ישנו חשש

לאריחים חלולים וכושר הדבקה לקוי. הדבר אינו תקני וגורם
לשקיעות ,סדיקה ברובה וחדירת מים למצע וחוסר נוחות

להתהלך בדירה.

1.1

₪ 4,000 4000 קומפ׳ 1 חוסר מישוריות מקומית במפלס הריצוף. נמדד מרווח הגדול מ4
מ"מ בין הפלס לתריז

1.2

₪ 4,000 4000 קומפ׳ 1 חוסר מישוריות מקומית במפלס הריצוף. נמדד מרווח הגדול מ4
מ"מ בין הפלס לתריז

1.3

0 קומפ׳ -לא בוצע קיטום(גרונג) שיפולים במפגשי קירות -פנלים מונחים
ע"ג הריצוף ללא שומרי מרחק -חיתוך לא מדויק של אריח פינתי (

(Aתמונה

1.4

₪ 4,000 4000 קומפ׳ 1 חוסר מישוריות מקומית במפלס הריצוף. -נמדד מרווח הגדול מ4
מ"מ בין הפלס לתריז -נמדד שיפוע של 0.7%

1.5

₪ 2,000 2000 קומפ׳ 1 שיפוע ריצוף מקלחון נמדד מעל 5%-אחוז לא תיקני ,גורם לחוסר
נוחות בשימוש וסכנת החלקה.

1.6

₪ 2,800 350 יח׳ 8 פגיעות ופגמים באריחים. 1.7

₪ 250 250 קומפ׳ 1 לא בוצע מילוי רובה באופן תיקני במקומות פזורים בדירה. 1.8

₪ 250 250 קומפ׳ 1 חיתוך/גימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים סמוך למזוזות
הדלת

1.9

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1 חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים צמוד לקיר 1.10

₪ 18,500 סה״כ ריצוף 1.11

חיפוי קרמיקה 2

₪ 300 300 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים בחיפוי קירות 2.1

₪ 400 400 קומפ׳ 1 חיתוך סביב אביזרים נעשה בצורה לא תיקנית 2.2
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 500 500 קומפ׳ 1 -לא בוצע קיטום(גרונג) שיפולים במפגשי קירות -חסר איטום בין
חיפוי המעקה לרצפה/קופינג

2.3

₪ 400 400 קומפ׳ 1 חיתוך סביב אביזרי אינסטלציה נעשה בצורה לא תיקנית 2.4

0 קומפ׳ נדרשים תיקוני סיקה/רובה בחיפוי. להלן תמונות לדוגמה 2.5

₪ 1,600 סה״כ חיפוי קרמיקה 2.6

אלומיניום 3

₪ 4,000 4000 קומפ׳ 1 נמדדה סטייה ש ל6מ"מ ל1 מ"א בהתקנת החלון החורגת
מדרישות התקן.

3.1

₪ 4,000 4000 קומפ׳ 1 נמדדה סטייה של 5 מ"מ ל1 מ"א בהתקנת החלון החורגת
מדרישות התקן.

3.2

₪ 4,000 4000 קומפ׳ 1 נמדדה סטייה של 6 מ"מ ל1 מ"א בהתקנת החלון החורגת
מדרישות התקן.

3.3

₪ 500 500 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום גמיש סביב לפרופילי האלומיניום. 3.4

₪ 600 600 קומפ׳ 1 תזוזה קשה של כנפי הויטרינה 3.5

₪ 400 400 קומפ׳ 1 ויטרינה: -שלבי תריס גלילה לא מותאמים ומחדירים אור -פתחים
מיותרים למעצור תריס.

3.6

₪ 250 250 קומפ׳ 1 לא הורכבו בולמים בכנפיי הויטרינה בולמי כנפיים מותקנים בדופן
הכנף בחלקו החיצוני ומטרתם מניעת התחככות הכנפיים אחת

בשניה ובנוסף מניעת פגיעה באצבעות בעת פתיחת הכנף.

3.7

₪ 200 200 קומפ׳ 1 שלבי תריס גלילה לא מותאמים ומחדירים אור. 3.8

₪ 50 50 קומפ׳ 1 -חסרים שסתומים חד כיווניים בחורי ניקוז,מהווה ליקוי תפקודי -
מכסי בורג אינם מחוברים כראוי(מנותקים)/חסרים/שבורים להלן

תמונות מדגמיות

3.9

₪ 14,000 סה״כ אלומיניום 3.10

דלתות פנים 4

₪ 1,000 1000 קומפ׳ 1 -אותרו פגמים בדלת , בדיקה בוצעה במרחק 2 מטר מהדלת. -
גימור לא מקצועי בין הלבשות לקיר

4.1
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 400 400 יח׳ 1 מזוזות/צירי דלתות דלתות מורכבים בסטייה כתוצאה מכך ישנה
תנועה אקראית של אגפי הדלתות, מהווה מפגע תפקודי.

4.2

₪ 250 250 קומפ׳ 1 מנגנון מנעול תפוס-פנוי לא תקין: דלת לא נסגרת בטריקה 4.3

₪ 1,650 סה״כ דלתות פנים 4.4

אינסטלציה - כללי 5

₪ 2,000 2000 קומפ׳ 1 בחיבור בין האמבטיה לפתח הבקרה בוצע צינור ג'קוזי אשר אינו
תקני לפי תי 1205 חלק 2 טבלה .1

5.1

₪ 500 500 קומפ׳ 1 צנרת סולרית: -ברז עם כתמי שיתוך(קורוזיה). מעיד על כך
שחלקי הברז אינם מגלוונים ו/או לא מותאים לסביבה בה הותקנו.

-בידוד צנרת קרוע/פגום -חסר צינור לשסתום פורק לחץ

5.2

₪ 300 300 קומפ׳ 1 דוד שמש: צנרת דוד חלודה: לא בוצע הפרדה בין רכיבי נחושת
לברזל

5.3

₪ 50 50 יח׳ 1 חסר איטום בין האסלה לחיפוי 5.4

₪ 2,850 סה״כ אינסטלציה - כללי 5.5

מסתור כביסה 6

₪ 2,000 2000 קומפ׳ 1 משטח הבטון במסתור הכביסה לא תחום בקצותיו החיצוניים בסף
בטון מוגבה

6.1

₪ 1,700 1700 קומפ׳ 1 -שיעור שיפועי רצפת מסתור הכביסה אינו תקני, גורם לניקוז לקוי
,הצטברות שלוליות ונזקי רטיבות. - איטום לא תקני סביב פתח

ניקוז

6.2

₪ 3,000 3000 קומפ׳ 1 מסתור הכביסה מופרד מהדירה, המרווח בין המסתור לקצה
משטח הדריכה גדול מ10 ס"מ.

6.3

₪ 6,700 סה״כ מסתור כביסה 6.4

עבודות טיח וצבע 7

₪ 1,000 1000 קומפ׳ 1 מראה טיח/צבע לא אחיד 7.1

₪ 3,000 3000 קומפ׳ 1 נמדדה סטיה בגליות הקירות החורגת מדרישות התקן. נמדד
מרווח של 6 מ''מ בין הסרגל לקיר

7.2
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 400 400 קומפ׳ 1 בוצע מגרעת המיועד לדלת הדף. בבדיקה נמצא שאין צורך בה,
ניתן לפתוח את הדלת ללא חיכוך בקיר.

7.3

₪ 4,400 סה״כ עבודות טיח וצבע 7.4

חיפוי אבן טבעית 8

₪ 350 350 קומפ׳ 1 בלוחות האבן אותרו פגמים כגון שברים,סדקים וחורים 8.1

₪ 250 250 קומפ׳ 1 איטום סדוק בין מסגרת חלון ממ"ד לחיפוי האבן 8.2

₪ 1,500 1500 קומפ׳ 1 כפתורים לכיסוי הקידוח מכני לא נמצאו. 8.3

₪ 2,100 סה״כ חיפוי אבן טבעית 8.4

מעקות ומסעדים 9

₪ 800 800 קומפ׳ 1 אותרו פגמים בזכוכית 9.1

₪ 350 350 קומפ׳ 1 במאחז היד ישנן פגיעות חיצוניות(שריטות וקילופים) הבולטות
לעין ומהווה פגם אסתטי.

9.2

₪ 1,150 סה״כ מעקות ומסעדים 9.3

זיגוג 10

₪ 6,000 3000 יח׳ 2 אותרו שריטות בזכוכית(פגם לינארי) 10.1

₪ 6,000 סה״כ זיגוג 10.2

אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות 11

₪ 200 200 קומפ׳ 1 מתג הפוך (הדלקה וכיבוי) לדוגמה מתג תנור/ דוד בעת הבדיקה
לא הותקנו גופי תאורה, נדרש לבדוק את המתגים בכל הדירה

ולהפוך מתגים הפוכים למצב הרגיל

11.1

₪ 250 250 קומפ׳ 1 נמצא שקע חשמל לא מוגן מחדירת מים. נהוג לקבוע שקע חשמל
כאשר מיקומו ממקור המים אינו עולה על 60 ס''מ או באזור

החשוף לאוויר החוץ

11.2

₪ 450 סה״כ אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות 11.3

מסגרות-ממ"ד 12
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 200 200 קומפ׳ 1 מלבן דלת הממ"ד לא צבוע באופן אחיד ותיקני 12.1

₪ 200 סה״כ מסגרות-ממ"ד 12.2

₪ 59,600 סה״כ ביניים 13

₪ 5,960 בצ״מ (10%) 14

₪ 6,556 פיקוח הנדסי (10%) 15

₪ 72,116 סה״כ 16

₪ 12,981 מע״מ (18%) 17

₪ 85,097 סה״כ כולל מע״מ 18

הערות להערכה כספית

המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו
ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 20-30%.

המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת . במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן
יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.

לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כשבועיים בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.

מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות
פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת

החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.
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בברכה, 
שאול יונה, מהנדס בניין 

 

 


